Variant 1

o Warmtelevering door omkeerbare warmtepomp t.b.v. vloer-, zwembad- en tapwaterverwarming
o Koudelevering door omkeerbare warmtepomp t.b.v. vioerkoeling
e Buitenlucht als warmte-/koudebron
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Variant 2

o Warmtelevering door omkeerbare warmtepomp t.b.v. vloer- en zwembadverwarming

o Koudelevering door omkeerbare warmtepomp t.b.v. vioerkoeling
e Buitenlucht als warmte-/koudebron
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Variant 3

o Warmtelevering door omkeerbare warmtepomp t.b.v. vloer- en tapwaterverwarming

o Koudelevering door omkeerbare warmtepomp t.b.v. vioerkoeling
e Buitenlucht als warmte-/koudebron
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Variant 4

o Warmtelevering door omkeerbare warmtepomp t.b.v. vloerverwarming
o Koudelevering door omkeerbare warmtepomp t.b.v. vioerkoeling
e Buitenlucht als warmte-/koudebron
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Variant 5

o Warmtelevering door cv-ketel t.b.v. vloer- en zwembadverwarming
o Koudelevering door koelmachine t.b.v. vioerkoeling
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Variant 6

o Warmtelevering door cv-ketel t.b.v. vloerverwarming
o Koudelevering door koelmachine t.b.v. vioerkoeling
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Variant 7

o Warmtelevering door omkeerbare warmtepomp t.b.v. vloerverwarming
e Koudelevering door omkeerbare warmtepomp t.b.v. vloerkoeling of vrije koeling
o Verticale bodemcollector als warmte-/koudebron
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